
総合モニタリングシート
【令和５年度】

※　評価項目に係る評価区分

Ａ（良好）：契約書及び仕様書等を順守し、その水準よりも優れた内容である。

Ｂ（普通）：契約書及び仕様書等を順守し、その水準に沿った内容である。

Ｃ（課題）：契約書及び仕様書等を順守しているが、一部に課題が見受けられる。

Ｄ（改善）：契約書及び仕様書等を順守しておらず、改善が必要な内容である。

施 設 名 筑西広域市町村圏事務組合 環境センター し尿処理施設

受 託 者 名 日立造船株式会社東京本社

実 施 日 令和６年３月 施 設 所 管 課 筑西広域市町村圏事務組合 環境センター

運転管理状況（業務記録確認及び現場確認） Ｂ

区 分 評価項目 評価 備考

業
務
の
履
行
状
況

運
営
業
務

し尿処理状況（搬入量、処理量、施設稼動状況等） Ｂ

用役使用量（電気、燃料、薬剤、用水等の使用量）

定期試験結果と公害防止対策等の各基準値との適合性 Ｂ

Ｂ

副生成物の発生量等 Ｂ

維
持
管
理
業
務

保守点検状況（業務記録確認及び現場確認） Ｂ

定期修繕等の実施状況（業務記録確認） Ｂ

総合評価

□施設所管課による評価
　運営業務は適切に実施されており、変更又は是正を要する問題点はない。
　維持管理及び自主事業については、緊急対応の報告並びに検討を要する事象の相
談が随時行われており、当組合の監理の元で着実に進捗している。

□モニタリング調査業務受託者による評価
搬入されたし尿等は速やかに処理され、かつ放流水質も排水基準値（要求水準）に
適合しており、本施設の性能を良好に発揮している。
施設（設備）の保全に関して、大きな不具合は報告されていない。経年劣化等によ
る不具合が一部設備において認められるが、応急措置、組合へ報告、改善提案、組
合と協議、といった一連の対応は迅速かつ適切に行われており、支障を認めない。
本施設の運営は適正に履行されており、施設運営状況は良好である。

自
主
事
業

安全体制・緊急連絡体制（現場確認） Ｂ

安全教育・緊急訓練等の実施状況（業務記録確認） Ｂ

故障等緊急対応・措置状況（業務記録確認） Ｂ


